
Règle d’or n°3

Florange le 20/10/25 : Flash lors de la coupure 
d’un câble BT avec présence tension
 1 agent brulé aux doigts
 Pas de gants

Basse Indre le 14/10/25 :
Suite au remplacement d’un variateur
dans le cadre d’un dépannage en BT,
apparition d’un flash au niveau du
sectionneur à la remise sous tension
 1 agent brulé aux doigts
 Pas de gants

 Tous les électriciens habilités (BR, B2, BC, B1) en situation de travail ou de
dépannage doivent être équipés et avoir sur eux les équipements suivants :

- Casque à bulle
- Gants d’électriciens BT
- VAT normalisé

 Dans le cas des dépannages (interventions) en BT, la VAT sera faite
systématiquement, au plus près du lieu de travail, avec son VAT personnel, et ses
EPI spécifiques (Casque avec bulle baissée et gants isolants portés). Chaque fois
que la situation l’impose, appliquer systématiquement la bonne pratique du
‘‘Réfléchir avant d’agir’’ et prendre les mesures de protection adéquates (ex : lors
de remises sous tension en cours de dépannage, de recherche de défauts ou de
mesurages sur des équipements non-consignés, …)

 Toute opération électrique (manœuvres, mesurages, dépannages, remise sous
tension…) doit être systématiquement précédée d’une analyse de risques
permettant de définir les bonnes mesures à appliquer (éloignement,
positionnement, port d’EPI, phasage de l’opération…).

J’applique les standards d’électricien

Industeel Belgium Charleroi le 09/09/25 :
Lors d’une opération de dépannage d’un
pont, contrôle d’une tension BT avec un
multimètre branché en ampèremètre et
explosion du disjoncteur
 2 agents brulés aux mains (greffe 

de peau) et au visage
 Pas de gants et pas de visière

Sestao (Esp) le 07/10/25 :
Apparition d’un flash électrique lors d’une mesure
de courant dans un tableau BT
 2 agents brulés au visage
 Pas d’EPI de la tête (casque/lunettes/visière)
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En moins de 2 mois, 4 accidents électriques remontés 
chez AMF et en Europe, touchant 4 agents AMF et 2 EE

Gants class 0 Arcflash
codifiés

Minute sécurité 
Alerte : recrudescence d’accidents liés à des flashs électriques


